Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotulach

Szamotuty, dnia 16.05.2022 r.
ON-HK.9020.102.2022

Zaklad Uslug Komunalnych
ul. Leéna 11
64-530 Kazmierz

DECYZJA

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji  Sanitarnej
(Dz.U.2021.195 ze zm.), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(Dz.U.2020.2028 t.j.) oraz § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 1. wsprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294) po rozpatrzeniu wynikéw badan wody pobranej do badan laboratoryjnych
wdniu 09.05.2022 r.. 10.05.2022 r. oraz 13.052022 r. (sprawozdania z badan:
nr SB/51669/05/2022, nr SB/51668/05/2022, nr SB/51685/05/2022 z dnia 16.05.2022 r,,
nr N/1172/2022/LB-WG/PCH  z dnia  13.05.2022, nr N/1241/2022/LB-WG/PCH/,
nr N/1242/2022/LB-WG/PCH, nr N/1243/2022/LB-WG/PCH oraz nr N/1244/2022/LB-
WG/PCH z dnia 16.05.2022 r. z wodociggu publicznego Gaj Wielki

1. stwierdza brak przydatnoiei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
pochodzacej z wodociagu publicznego Gaj Wielki;
2. nakazuje podjecie nastepujacych dzialan:
s skutecznie poinformowaé odbiorcéw wody w miejscowosci Gaj Wielki,
Bytyn, Gorgoszewo, Mlodasko, Sierpéwko, Witkowice, Stramnica, Pierska
(0s. Dzialkowe), ze woda w obecnym stanie nie nadaje sig do celéw
konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posilkéw i potraw, do mycia
i plukania warzyw i owocéw, do produkeji Zywnosci, mycia naczyn
i powierzchni majacych kontakt z zywnoscig;
e zapewni¢ konsumentom korzystajacym z tego wodociggu wody do spoZycia
o odpowiedniej jakoSci zdrowotnej;
o podja¢ skuteczne dzialania naprawcze majace na celu doprowadzenie wody
z przedmiotowego wodociggu do jakoSci odpowiadajacej wymaganiom
higienicznym i zdrowotnym i przedlozy¢é harmonogram dzialan
naprawczych;
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o przedlozy¢ wyniki badan wody stwierdzajace przydatnos¢ wody do
spozycia;
o przeprowadzi¢ postepowanie wyjaéniajgce majace na celu poznanie
przyczyny powstalych przekroczen wody w wodociagu;
3. zezwala na utrzymywanie wewnetrznej instalacji wodociagowej w ruchu jedynie
w celu dokonania plukania sieci wodociggowej i dezynfekeji oraz korzystania
z wody jedynie do celéw gospodarczych i kapieli. Ponowne dopuszczenie wody do
spozycia nastapi po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan prébek wody.

Decyzji niniejszej nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci na podstawie
art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735 ze zm.), gdy# jest to niezb¢dne ze wzglgdu na ochrong zdrowia i Zycia
ludzkiego.

UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2022 1. na podstawie badan probek wody z dni 10.03.2022 1, 21.03.2022 1.
i 13.04.2022 r. ze wzgledu na obecnos¢ zwigkszonej ilosci zwigzkéw zelaza, manganu
i metnosci (sprawozdania z badan: Stacja Uzdatniania Wody — oznaczone stezenie zelaza 340
ng/l, metnosé 1,56 NTU - sprawozdanie nr SB/25811/03/2022 z dnia 15.03.2022 r.;
ul. Osiedlowa 10/8 — mieszkanie prywatne — oznaczone stezenie zelaza 338 pg/l, mgtnose 1,59
NTU - sprawozdanie nr SB/25810/03/2022 z dnia 15.03.2022 r.; ul. Pocztowa 3, Bytyn —
mieszkanie prywatne — wyniki prawidlowe — sprawozdanie nr N/728/2022/LB-WG/PM
i N/728/2022/LB-WG/PCH z dnia 28.03.2022 r.; ul. Osiedlowa 10/8 — mieszkanie prywatne —
metnosé 1,3 NTU — sprawozdanie nr N/729/2022/LB-WG/PCH z dnia 28.03.2022 r.; Stacja
Uzdatniania Wody — oznaczone stezenie zelaza 218 pg/l, metnosé 1,5 NTU — sprawozdanie nr
N/729/2022/LB-WG/PCH z dnia 28.03.2022 r.; Stacja Uzdatniania Wody — oznaczone stgzenie
manganu 104 pg/l — sprawozdanie nr SB/39267/04/2022 z dnia 15.04.2022 r.; ul. Osiedlowa
10/8 — mieszkanie prywatne — oznaczone stgzenie manganu 324+33 pg/l — sprawozdanie nr
SB/39268/04/2022 z dnia 15.04.2022 r.; ul. Szkola Podstawowa Gaj Wielki — oznaczone
stezenie zelaza 209+21pg/l — sprawozdanie nr SB/39269/04/2022 z dnia 15.04.2022 r.)
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach na czas prowadzonych dzialan
naprawczych wydat komunikat w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Gaj Wielki, zaopatrujacego w wodg mieszkaicow miejscowosci Gaj
Wielki, Bytyn, Gorgoszewo, Mlodasko, Sierpéwko, Witkowice, Stramnica, czgs¢ Pierska
(0s. Dziatkowe). Jednoczesnie wyjasnil, ze stwierdzone przekroczenia norm nie majg
negatywnego wplywu na zdrowie konsumentow, moga jedynie obniza¢ cechy organoleptyczne
wody (moga powodowaé brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas
prania) powodowa¢ zwigkszenie metnoécei i zabarwienia wody oraz moze nastapi¢ pogorszenie
smaku wody, Woda nadawala si¢ do picia i na potrzeby gospodarcze.

Badania wykonane kontrolnie w dniu 25.04.2022 r. w ramach kontroli wewnetrznej -
sprawozdanie nr SB/45028-45030/04/2022 z dnia 28.04.2022 r. oraz nr SB/45035-45036/04/2022
7z dnia 28.04.2022 r. z pieciu punktéw monitoringowych (po wprowadzonych dziataniach
naprawczych na SUW Gaj Wielki w postaci regulacji napowietrzania/odpowietrzania filtrow,
plukania filtrow i sieci wodociggowej oraz dezynfekeji wody) wykazaly wzrost ogolnej liczby
organizméw w 22° C po 72 h w ilodei 261 jtk/l ml w punkcie poboru wody uzdatnionej na SUW
Gaj Wielki — sprawozdanie z badan nr SB/45028/04/2022 oraz w punkcie poboru wody na sieci
wodociagowej ul. Osiedlowa 10/8 w Gaju Wielkim w ilosci 187 jtk/1 ml — sprawozdanie
z badan nr SB/45029/04/2022,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) reguluje ogélng liczbg bakterii
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w 22°C jako parametr ,.bez nieprawidtowych zmian”, jednoczesnie zaleca sig, aby ogolna liczba
mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/l ml w wodzie wprowadzanej do sieci
wodociagowej i 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta.

W dniu 04.05.2022 1. zarzadzajacy wodociggiem poinformowal o kolejnych
kontrolnych badaniach wody, ktére zaplanowano na dziefi 09.05.2022 r. W dniu 13.05.2022 r.
zarzadzajgcy wodociggiem publicznym Gaj Wielki przekazat droga elektroniczng informacje
o przekroczeniach manganu w trzech punktach monitoringowych: SUW Gaj Wielki -
oznaczone stgzenie manganu 842 pg/l; ul. Osiedlowa 10/8 — oznaczone stgzenie manganu 760
ng/l i Oczyszczalnia Sciekéw — oznaczone stgzenie manganu 642 pg/l. Jednoczesénie
zarzadzajacy informowal, ze serwis regulacji pracy filtréw odbyt si¢ w dniu 12.05.2022 r.
(w zakresie sprawdzenia systemu napowietrzania).

W dniu 13.05.2022 r. wptynelo nadto sprawozdanie z badari kontroli urzgdowej probki,
ktérej pobor odbyt sie w dniu 10.05.2022 r. zgodnie z harmonogramem kontroli urzgdowej na
2022 w punkcie na sieci wodociagu publicznego Gaj Wielki — mieszkanie prywatne Mlodasko,
ul. Dojazdowa 6/1, ktére wykazalo oznaczone stgzenie manganu 832 pg/l (badanie
przeprowadzone zostalo w zakresie parametrow grupy A poszerzone o oznaczenie manganu
i zelaza ze wzgledu na obecna sytuacjg).

W zwiazku z powyzszym w dniu 13.05.2022 r. w ramach kontroli urzgdowej, biorge pod
uwage wprowadzone dziatania naprawcze, w dniu 12.05.2022 r. pobrano kolejne kontrolne
probki wody z czterech punktéw monitoringowych w celu potwierdzenia jakosci wody
dostarczanej konsumentom. W dniu 14.05.2022 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby
w Poznaniu w trakcie rozmowy telefonicznej poinformowato o przekroczeniach manganu,
tj. SUW Gaj Wielki — oznaczone stezenie manganu 1156 pg/l (norma 50 pg/l), mieszkanie
prywatne ul. Osiedlowa 10/8, Gaj Wielki — oznaczone st¢zenie manganu 1092 pg/l (norma 50
ng/l), Szkota Podstawowa Gaj Wielki — oznaczone st¢zenie manganu 1011 pg/l (norma 50 ug/l)
oraz w punkcie poboru wody uzdatnionej Oczyszczalnia Sciekow Witkowice — oznaczone
stezenie manganu 964 pg/l (norma 50 pg/l) i metnosei 1,3 NTU (norma 1 NTU). Biorac pod
uwage bezpieczefistwo zdrowotne konsumentéw w oczekiwaniu na sprawozdania z badan
wody z laboratoriéw badawezych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotulach
wydat kolejny komunikat w dniu 14.05.2022 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu publicznego Gaj Wielki, zaopatrujacego
w wode mieszkancoéw miejscowosci: Gaj Wielki, Bytyn, Gorgoszewo, Mlodasko, Sierpowko,
Witkowice, Stramnica, Piersko (os. Dziatkowe), informujge, iz na podstawie
przeprowadzonych badar kontrolnych jako$¢ wody odbiega od wymagan rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.2017.2294) ze wzgledu na zwigkszong ilodci zwiazkéw manganu.
Informowano, ze woda z kranu nie nadaje si¢ do celéw konsumpcyjnych, tj. do picia,
przygotowywania posilkéw i potraw, do mycia i plukania warzyw i owocow, do produkeji
zywnoéei, mycia naczyn i powierzchni majacych kontakt z Zywnoscig. Woda moze by¢
wykorzystywana do celéw gospodarczych.

W dniu 16.05.2022 r. wplynely droga elektroniczng sprawozdania z badan wody
kontroli wewnetrznej probek, ktorych pobor odbyt sig w dniu 09.05.2022 r. oraz urzgdowej
kontroli prébek, ktorej pobér odbyt sig w dniu 13.05.2022 1., ktére wykazaly:

o sprawozdanie z badan nr SB/51669/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. — punkt poboru

ul. Osiedlowa 10/8, Gaj Wielki — oznaczone st¢zenie manganu 760 pg/l (norma 0,50

ug/l), nie odnotowano przekroczen skiadu bakteriologicznego oraz Zelaza, mgtnosci,

barwy i pH wody;
e sprawozdanie z badan nr SB/51668/05/2022 z dnia 16.05.2022 1. - punkt poboru SUW

Gaj Wielki — oznaczone stgzenie manganu 842 pg/l (norma 0,50 ug/1), nie odnotowano

przekroczen sktadu bakteriologicznego oraz zelaza, metnoéci, barwy i pH wody;
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sprawozdanie z badan nr SB/51685/05/2022 z dnia 16.05.2022 r. - punkt poboru

Oczyszezalnia Sciekéw Bytyh — oznaczone stgzenie manganu 642 g/l (norma 0,50

pg/l), metnosei 1,38 NTU (norma INTU), oraz zelaza 219 pg/l (norma 200 pg/l), nie

odnotowano przekroczen sktadu bakteriologicznego oraz barwy i pH wody:;

e sprawozdanie z badan nr N/1241/2022/LB-WG/PCH z dnia 16.05.2022 r. — oznaczone
stezenie manganu 1011 pg/l (norma 0,50 pg/l), nie odnotowano przekroczen stgzenia
zelaza, metnodci, barwy, przewodnosci i pH wody (punkt poboru Szkota Podstawowa
Gaj Wielki);

e sprawozdanie z badar nr N/1242/2022/LB-WG/PCH z dnia 16.05.2022 r. — oznaczone
stezenie manganu 1156 pg/l (norma 0,50 pg/l), nie odnotowano przekroczef stezenia
zelaza, metnosci, barwy, przewodnoséci i pH wody (punkt poboru SUW Gaj Wielki);

e sprawozdanie z badan nr N/1243/2022/LB-WG/PCH z dnia 16.05.2022 r. — oznaczone
stezenie manganu 1092 pg/l (norma 0,50 pg/l), nie odnotowano przekroczen ste¢Zenia
zelaza, metnosci, barwy, przewodnoéei i pH wody (punkt poboru wody — mieszkanie
prywatne Gaj Wielki, ul. Osiedlowa 10/8);

e sprawozdanie z badan nr N/1244/2022/LB-WG/PCH z dnia 16.05.2022 r. — oznaczone

stezenie manganu 964 pg/l (norma 0,50 pg/l) i mgtnodei 1,3 NTU (norma 1 NTU), nie

odnotowano przekroczet stezenia Zelaza, barwy, przewodnosei i pH wody.

Powyzsze wyniki badah wody wskazuja, iz przebadane préby wody nie spetniaja
wymagan fizykochemicznych rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). Z Tabeli 2
w czedei C zatacznika 1ww. rozporzadzenia wynika, ze dopuszezalna (Mn) wynosi 50 pg/l.

W oparciu o ,,Wytyczne dotyczace jakosci wody do picia” wydane przez Swiatowg
Organizacje Zdrowia mangan jest jednym z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie
ziemskiej. Wystepuje on naturalnie w wodach powierzchniowych i podziemnych. Jest
naturalnym elementem wielu produktéw zywnoéciowych. Wartos¢ zalecana ustalona ze
wzgledéw zdrowotnych dla manganu jest réwna 400 pg/l wody. Ponadto mangan wystepujacy
w stezeniu przekraczajacym 100 pg/l nadaje niepozadany smak napojom, oraz powoduje
przebarwienie urzgdzen sanitarnych i odziezy podczas prania. Obecnosé manganu w wodzie do
picia moze doprowadzi¢ do odkiadania si¢ osadow w systemie dystrybucji. Zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami zawarto§¢ manganu w wodzie nie powinna przekraczaé 50 pg/l.

Po rozwazeniu stopnia zagrozenia zdrowotnego oraz ze wzglgdu na rodzaj i wielkos¢
przekroczonych norm stwierdzono brak przydatnosei wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, pochodzacej z wodociagu publicznego Gaj Wielki zarzadzanego przez Zaktad Ustug
Komunalnych, ul. Leéna 11, 64-530 Kazmierz.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. 0 Panstwowej Inspekeji
Sanitamej (Dz.U.2021.195 ze zm.) do zakresu dziafania Pafstwowej Inspekeji Sanitarne;
w dziedzinie biezacego nadzoru sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepisow
okreglajacych wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczeg6lnosci dotyczacych higieny
érodowiska, a zwlaszcza wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wod i innych elementéw srodowiska
w zakresie ustalonym w odrebnych przepisach.

W my$l art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U.2020.2028 tj.) nadzér nad jakodcig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujg organy Panstwowej Inspekeji Sanitarnej na
zasadach okre§lonych w przepisach o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

Zgodnie z § 21 ust, 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) wiasciwy
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Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie sprawozdan z badan wody
dostarczanych przez laboratoria, w tym sprawozdan z wilasnych badan jakosci wody,
sprawozdari z wykonania wewnetrznych badan jakosci wody realizowanych wedtug ustalonego
harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez podmioty wykonujace badania jakoéci
wody w laboratoriach, stwierdza brak przydatnosci wody do spozycia — w przypadku
przekroczenia parametréw mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do
uzycia, a jej jakosé zagraza zdrowiu konsumentéw — z jednoczesnym wskazaniem, po
przeprowadzeniu oceny bezpieczefistwa zdrowotnego konsumentéw, czy woda moZe by¢
wykorzystywana do innych celéw niz do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 rozporzadzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4,
whasciwy panstwowy inspektor sanitarny nakazuje podjecie dziataf naprawezych oraz opiniuje
termin realizacji dziataf naprawczych.

Uzyskane wyniki badan kontroli wewngtrznej wykonane w dniu 09.05.2022 1. oraz
kontroli urzedowej w dniu 10.05.2022 r. i 13.05.2022 r. wskazujg na znaczne przekroczenie
dopuszezalnych norm w pieciu monitoringowych punktach wodociggu publicznego Gaj
Wielki, tj. niespelnienie wymagafi okreslonych w tabeli 2 czgéci C Zalgeznika 1 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. wsprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, powodujgce niezdatnosé wody do uzycia. Tak znaczne
przekroczenia dopuszezalnych norm $wiadeza o tym, iz jakosé badanej wody bezposrednio
zagraza zdrowiu konsumentéw, co skutkuje brakiem przydatnosci wody do spozycia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotutach w zwigzku z powyzszym
stwierdzit brak przydatnosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pochodzacej
7z wodociagu publicznego Gaj Wielki, co oznacza zakaz Korzystania z wody do celow
konsumpeyjnych, tj. do picia, przygotowywania positkéw i potraw, do mycia i plukania warzyw
i owocéw, do produkeji zywnoéci, mycia naczyn i powierzchni majacych kontakt z Zywnoscia.

Po przeprowadzeniu oceny bezpieczefistwa zdrowotnego konsumentéw dopuszcza si¢
utrzymywanie tego wodociggu w ruchu wylacznie w celach technologicznych (uzdatnianie
wody, phukanie sieci) oraz do celéw gospodarczych i kapieli.

7 uwagi na zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego zwigzane z niebezpieczenstwem
korzystania w celach konsumpeyjnych z wody niezdatnej do spozycia, zalatwienie sprawy nic
cierpiato zwloki, w zwigzku z czym, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. odstgpiono od zapewnienia
stronom czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji
umozliwienia im wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych
zadan.

Jednoczeénie, zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., decyzji nadano rygor natychmiastowe]
wykonalnogci, albowiem jest to niezbedne ze wzglgdu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego.

Majge na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Wielkopolskiego
Parstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od jej dorgczenia,
za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotutach.

Strona w tym terminie moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja slaje sig ostateczna i prawomocha, co oznacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewédzkiego Sqdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.
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Zataczniki:
1. sprawozdanic z badaf nr N/1172/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 13.05.2022 1.
2. sprawozdanie z badan nr N/ 1241-1244/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 16.05.2022 1.

Otrzymuja :
1. Adresat
2. aa

Do wiadomoséci;

1. Wéjt Gminy KaZmierz
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szamotuty
3. Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego
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KLAUZULA INFORMACYJINA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

. Administratorem Pafstwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Szamotutach, 64-500 Szamotuly, ul. Bolestawa Chrobrego 8,
psse.szamotuly(@pis.gov.pl , tel. 612921534

. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) mozna sig kontaktowaé poprzez Elektroniczng
Skrzynke Podawcza Urzedu lub e-mailem na adres: psse.szamotuly (@, is.gov.pl

Dane osobowe s3 przetwarzane w ramach dziatan inspekeyjnych wynikajacych
z ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.),
majacych na celu ochrong zdrowia i Zycia ludzkiego.

. Podanie danych jest obowigzkowe i wynika z przepisow prawa. Dane te nie beda
udostepniane podmiotom innym niz uprawnionym na mocy przepisow prawa.

. Maja Panstwo prawo do dostgpu do tresci swoich danych, ich poprawiania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przyshiguje Pafistwu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, Ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Buropejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

. Odbiorcami do ktérych moga byé przekazane Pafstwa dane osobowe bedg strony
i uczestnicy postepowan lub organy wasciwe do zalatwienia spraw na mocy przepisow
prawa, ktorym PSSE w Szamotutach sprawy przekazal. Odrgbng kategorig odbiorcow,
ktérym moga byé ujawnione Pafstwa dane sa podmioty uprawnione do obshugi
doreczen oraz podmioty, z ktorymi PSSE w Szamotutach zawarla umowe na
$wiadczenie ustug serwisowych dla uzytkownikéw w Urzedzie systemow
informatycznych.

. Dane osobowe beda przechowywane przez czas okre§lony w Rozporzadzeniu Prezesa
Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukeji organizacji i zakresu dzialania
archiwéw zakladowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
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